
Kako ispitati senzore temperature ?  

Senzori temperature imaju dvožični spoj. Obično je riječ o NTC senzorima. Kod Gree 
klima uređaja cijevni senzori su od 20 kΩ, ambijentalni 15 kΩ, a na tlačnoj cijevi 
kompresora koriste se 50 kΩ senzori.  

Multimetrom mjerimo otpor između dvije žice temperaturnog senzora. Ovi otpori su 
obično veličine KΩ-a. U service manualu za određeni uređaj pronađemo tablicu koja 
prikazuje otpor koji senzor mjeri pri određenoj temperaturu. Usporedbom ovih 
vrijednostima možemo zaključiti je li senzor ispravan. 

 

 


